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Gesetzliche Grundlagen zur Wartung automatischer 
Tür- und Toranlagen in der Schweiz 
 
 
 
 
 
 

OR Obligationenrecht 
Artikel 58 
 
 
 
www.admin.ch (220) 

STEG Gesetz über die Sicher- 
heit von technischen Einrich- 
tungen und Geräten 
Artikel 4 - 4b 
 
www.admin.ch (819.1) 

Arbeitsgesetz 
Artikel 6 
 
 
 
www.admin.ch (822.11) 

UVG Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung 
Artikel 82 
 
 
www.admin.ch (832.20) 

VKF Vereinigung Kantonaler 
Feuerversicherungen 
Brandschutznorm 
Artikel 17 + 18 
 
www.bsvonline.vkf.ch 

STEV Verordnung über die 
Sicherheit von technischen 
Einrichtungen und Geräten 
Artikel 3 
 
www.admin.ch (819.11) 

ArGV3  Verordnung 3 zum Ar-
beitsgesetz, Gesundheits-
schutz 
Artikel 37 
 
www.admin.ch (220) 

VUV Verordnung über die 
Verhütung von Unfällen und 
Berufskrankheiten 
Artikel 32b 
 
www.admin.ch (832.30) 

SUVA EKAS  Richtlinie 6512 Eidgenössische Koordina-
tionskommission für Arbeitssicherheit 
SIA 343/2010 Türen Tore vom 01.03.2010 (SN545343) 
 
www.ekas.ch / www.sia.ch 

Fix einzuhalten sind gemäss diesen gesetzlichen Vorgaben für Türanlagen die Normen 
DIN 18650-1/18650-2 sowie die Maschinenrichtlinie 98/37/EN. 
 
Für Toranlagen gelten zusätzlich die Normen SN 12635 und SN 13241-1. 


